Газоснабжение города и производственной котельной by Кадол, М. Д.
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Факультет энергетического строительства 
Кафедра «Теплогазоснабжение и вентиляция»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА
«Газоснабжение города и производственной котельной»
Специальность 1-70 04 02 -  «Теплогазоснабжение, 
вентиляция и охрана воздушного бассейна»
Студент группы № 11004215
Руководитель
Консультанты:
по разделу «Автоматизация»
Ш Ш  М. д . Кадол
одпись,
Шибеко
дата ст. преподаватель
/ / ОСа А. Б. К рутилин_________
Этбдпись, дата ст. преподаватель
по разделу «Организация и 
планирование СМР»
по разделу «Экономика отрасли»
—- В. Д. Сизов_______________
подпись, дата канд. техн. наук, профессор
______ \____  Т. В. Щуровская__________
подпись, дата ст. преподаватель
по разделу «Охрана труда» 
Ответственный за нормоконтроль
п одт$е^  дата 
г а ?  £>
ст. преподаватель
Объем проекта:
пояснительная записка - _______ страниц;
графическая часть - _______ листов;
магнитные (цифровые) носители - ______ единиц.
Минск 2020
Реферат
На дипломный проект по теме:
«Г азоснабжение города и производственной котельной»
Расчетно-пояснительная записка: 171 стр.
Графическая часть: 9 листов.
Ключевые слова: газ, газоснабжение, газопровод, ГРП, ГРУ, котельная, 
фильтр, регулятор, горелка, расчеты.
В основной части дипломного проекта определены свойства топлива, 
количество жителей, расход газа распределёнными и сосредоточенными 
потребителями, с последующим уточнением расхода газа котельными и 
промышленными предприятиями. Определены зоны действия четырёх 
газорегуляторных пунктов, рассчитано и подобрано их оборудование. 
Произведён газодинамический расчёт газопроводов высокого давления для 
двух аварийных и нормального режимов работы, в результате которого 
принята кольцевая сеть газопроводов высокого давления диаметром 
500х55,8. Газодинамический расчёт распределительных газопроводов 
низкого давления произведён для зоны действия ГРП-4, который охватывает 
кварталы №11, 12, 13, 16, 17, 18. Для котельной пивзавода произведен 
подбор и расчет оборудования ГРУ.
В дипломном проекте рассматривается система автоматизации 
водогрейного котла IGNIS ICI CALDAIE S.p.A TNX EN 19000. 
Функциональная схема, а также структурная схема автоматизации приведены 
на листе 9 графического материала.
В экономической части дипломного проекта определена сметная 
стоимость участка монтажа распределительных газовых сетей низкого 
давления. Общая протяжённость данного участка распределительных 
газопроводов составляет 1553 м. Также в данном разделе произведён расчёт 
годовых эксплуатационных затрат распределительной системы 
газоснабжения, приводятся технико-экономические показатели проекта.
Разработан проект производства работ на прокладку участков 29-18, 
14-18 и 18-ГРП4 распределительного газопровода низкого давления. В 
данном дипломном проекте используется параллельно-последовательный 
метод производства работ, вычислены объёмы работ, трудоёмкости 
укрупнённых монтажных процессов и установлен срок строительства. 
Составлен календарный план производства монтажных работ, график 
движения рабочих кадров, сетевой график, разработана технологическая 
карта на установку тройника.
При строительстве и эксплуатации газовых сетей предъявляются 
повышенные требования к вопросам безопасности, в связи с этим в разделе 
по охране труда рассматриваются мероприятия по технике безопасности, 
противопожарной безопасности и производственной санитарии.
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